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‘ Swiadectwo minimalnej wydajnosci kolektora |

jako warunek przyznania doptaty z budzetu federalnego zgodnie
z dyrektywami w sprawie dotacji dla dziata’hn majgacych na celu
wykorzystanie energii odnawialnych.

Dla kolektora pitaskiego |[KSG 21 Premium GT

firmy GALMET Sp. z o.o. Sp. K
Raciborska 36

48-100 Gtubczyce

POLSKA

wykonano obliczenia sprawdzajace zgodnie z ©podstawa dla
przyznania znaku ekologicznego dla kolektoréw stonecznych
zgodnie z RAL-UZ 73.

Swiadectwo bazuje na wynikach sprawozdania z badah
ny <2.04.01088.1.0-1-LT 2z dnia 9 wrzednia 2013,
wydanego przez AIT Austrian Institute of Technology
GmbH, zgodnie z metodg badan EN 12975:2006.

Z lokalizacja w Wirzburgu przy nasionecznieniu wynoszacym 40%
kolektor uzyskuje wymagang wydajnosé minimalng 525 kWh/ (m2a) .

Wieden, dnia 26 marca 2014

Prostokatny odcisk pieczeci:

"AIT Austrian Institute of Technology GmbH
Donau-City-Strafe 1 ! 1220 Wien, Austria

T + 43 (0) 50550-0 / F +43 (0) 50550-0
officelait.ac.at / www.ait.ac.at"
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